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無停電電源装置（UPS）用電源管理ソフトウェアの脆弱性に関するお知らせ 

 

１．概要 

当社が提供する無停電電源装置（UPS）向け電源管理ソフトウェアにおいて、Windows サービス

の実行ファイルのパスが引用符で囲まれていない脆弱性（CWE-428）が確認されました。この脆弱

性により、特定の条件下で意図しない操作が行われる可能性があります。 

本脆弱性の影響を受ける製品名・バージョン、および各製品における対策方法を以下に記載いた

します。内容をご確認のうえ、速やかな対策の実施をお願いいたします。 

 

 

２．影響を受ける製品 

本脆弱性の影響を受ける製品名およびバージョンは以下の通りです。 

製品名 型式 対象バージョン 備考 

電源管理ソフトウェア 

FULLBACK Manager Pro 

FMP-01 Ver 4.00 以前 Windows OS のみ

が該当 

電源管理ソフトウェア 

FULLBACK Manager Pro for Network 

FMP-03 Ver 3.00 以前 Windows OS のみ

が該当 

 

 

3．対策方法 

各製品について、アップデートの適用により対策が可能です。対策バージョンは以下の通りです。 

製品名 型式 対策バージョン 備考 

電源管理ソフトウェア 

FULLBACK Manager Pro 

FMP-01 Ver 4.01 Windows OS のみ

が該当 

電源管理ソフトウェア 

FULLBACK Manager Pro for Network 

FMP-03 Ver 3.01 Windows OS のみ

が該当 

対策版のダウンロード URL： https://ps.gs-yuasa.com/ver_up/ 

 

 

4．お問い合わせ先 

カスタマーセンター（川越事業所） 

メールアドレス： gyissupport@jp.gs-yuasa.com 

電話：049-266-8528 

https://ps.gs-yuasa.com/ver_up/
mailto:gyissupport@jp.gs-yuasa.com

